
Clignotement Timer Lamp Ecran Information

1 fois E0 Erreur paramètre EEPROM de l'unité intérieure

2 fois E1 Erreur de communication entre l'unité intérieure et extérieure

3 fois E2 Signal de détection de passage à zéro

4 fois E3 La vitesse du ventilateur de l'unité intérieure est en dehors de la plage normale

5 fois E4 Le capteur T1 de température intérieure ambiante est en circuit ouvert ou en court-circuit

6 fois E5 Le  capteur T2 de température d'évaporateur est en circuit ouvert ou en court-circuit

7 fois EC Fuite de réfrigérant détéctée

9 fois E7 Erreur de communication entre l'unité intérieure PCB et l'écran d'affichage

3 fois ON F2 Les  capteurs T3 ou T4 de température du condenseur sont en circuit ouvert ou en court-circuit
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